TULI B>
[ EELHOIATUS |

EELHOIATUS [ ]

KUSTUTUSSEADE TOOTANUD ~ ® - SUMMER VAIKSEKS
SUITSULUUGID LAHTI @

TULEK TEATEEDASTI TOOTAB ®
PP @ v e L TaasTamive
°

E Y - TAASTUS

EN 54-2:1997 EN 54-4:1997 S5 3654

___RIKE o0sEIsuND

RIKKETEATEEDASTI TOOTAB SIGNALISAATORID VALJAS
TULEKAHJUTEATEEDASTI e
S PREVAREZIM |
PAEVAREZIIM
JLEKAHJUH. VALJUNDID VIITEGA - m -

[l
VALIALOLTATUD |
RN

Rike/hooldushaire
Valjalllitus/sisselllitus

Testid

Kasutamise juhised

FX tulekahjuvalveslsteemi kirjeldus

~oO oA WN

Enne tulekahjuvalvesiisteemi
kasutamist loe tahelepanelikult
kasutusjuhendit.

Hoia kasutusjuhendit
valvekeskuse lahedal.

Votme kasutamine:

Kasutamine: sisesta voti - keera paremale.

Tavaseisund: keera votit vasakule -
eemalda voti.
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Oﬁ Voti on tooasendis

Vajuta nuppu

“SUMMER VAIKSEKS”

Vajuta nuppu
“VAIKSEKS/HELINA TAASTAMINE”

@ Sirvi tulekahjuhaireid

Vajuta nuppu kuni helisgnaal on
@ kuulda Susteem poordub

tavaseisundissed.

ULI

KUSTUTUSSEADE TOOTANUD
SUITSULUUGID LAHTI
TULEK.TEATEEDASTI TOOTAB

&0
| RIKE

|___TuLekanyuTEATEEDASTI NS
| sicNausaarorip 3
TULEKAUH, VALWUNDID WiTeca ()

VALJALULITATUD /¥

MITU HAIRET

Vajuta nuppu "VALJA" kui aadress
on ekraanil

VAIKSEKS/HELINA TAASTAMINE %

[ ]
‘ VoI

1TAASTUS

‘ SUMMER VAIKSEKS

VAIKSEKS/HELINA TAASTAMINE

TAASTUS

4

UTOIDE
SIGNALISAATORID VALJAS

TEHNILINE HAIRE
TEST
PAEVAREZIIM
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% Vati on tooasendis

‘ SUMMER VAIKSEKS
Vajuta nuppu
“SUMMER VAIKSEKS"
‘VAIKSEKSIHELINA TAASTAMINE

Vajuta nuppu
“VAIKSEKS/HELINA TAASTAMINE"

/\4

® %%%“U

Sirvi tulekahjuhaireid voi [ =
‘ /,/ ~

Vajuta nuppu kuni helisignaal on
@ kuulda Susteem poordub TAASTUS
tavaseisundisse.

ULI

KUSTUTUSSEADE TOOTANUD
SUITSULUUGID LAHTI

TULEK.TEATEEDASTI TOOTAB
MITU HAIRET VAIKSEKS/HELINA TAASTAMINE

% TAASTUS
él EN 54-4:1997 SS 3654
°
O =
°
°

KUTOIDE
HOOLDEVAJADUS

RIKKETEATEEDASTI TOOTAB.

SUSTEEMIRIKE
TULEKAHJUTEATEEDASTI X
SIGNALISAATORID f I J

LEKAHJUH. VALJUNDID VITEGA SJ -

-l
[ VALsALOLTATUD PSR LA
| SISSE |

L SIGNALISAATORID VALJAS
o

[ TEHNILINE HAIRE

(N TEST

(N PAEVAREZIIM

o
°

Vajuta nuppu "VALJAS" kui paneelil
on rikke- voi Hooldeindikatsioon

NB! Vljaliilitusi ei ole véimalik

igas olukorras. Rikke korral véta

Vaata lehekiilg 6. ithendust
hooldusettevottega!
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Oﬁ Véti on tooasendis

Leia toiming

Sisene menuusse
pddrdnupliliti vajutamisega.
Vali pooérnupluliti
keeramisega sobiv menuu.
Tagasi p66rdumiseks vajuta

nuppu‘ <-m |

Valjas/sees

-

‘TARKVARA VERSIOON
2

Vali objekt, mida soovid sisse
vOi valja lulitada.

‘ALARMI UHENDUSTE TEST

Vaata lehekulg 6. RIKE SUSTEEMI TEST ‘
HOOLDEVAJADUS W

Kui midagi on valja lulitatud: RIKKETEATEEDASTI TOUTAB ‘MAARA Aee ‘
~ . : SUSTEEMIRIKE T

Va!yekes:_usel poleb signaal TULEKAHJUTEATEEDASTI ‘KASUTAJ ATASE:X ‘
“VALJALULITATUD" SIGNALISAATORID m

TULEKAHJUH. VALJUNDID VIITEGA ‘ TRUKI ‘
VALJALULITATUD =

‘HAIRELOENDUR ‘

e |

SUNDMUSTE REGISTER

LAHTIOLEKU REGISTER

AKTIIVSE
AKTIIVSED EELHAIRED

‘MONITOORING ‘

‘ JUHTIMINE ‘
Vali menuu I

‘SILMUSED/AADRESSID ‘

= TULEKAHJURUHMAD/
‘ ‘

AADRESSID

o
sissE

Liilita sisse soovitavad funktsioonid

66571477EEOQ 4 37-2005



Oﬁ Vati on tooasendis

Vali funktsioon

Sisene menuusse

pdoérdnuppluliti vajutamisega.

Vali soovitud punkt
p6ordnupplilitit keerates.

Vaata lehekulg 6.

Alusta testi
Jalgi nduandeid ekraanil

Lopeta test

< TEHNILINE HAIRE

=
PREVAREZIIN

[_sisse ]

TEHNILINE HAIRE
-n TEST

PAEVAREZIIM

TEST

[_ssse ]

Igakuine test

Kontrolli hairesignaali
ulekannet kohalikku
hairekesusesse.

/FX siisteemi test

‘TARKVARA VERSIOON

=
ALARMI UHENDUSTE TEST

TEHNILINE HAIRE
TEST
PAEVAREZIIM

SUSTEEMI TEST

KASUTAJATASE:X

HAIRELOENDUR

SUNDMUSTE REGISTER

LAHTIOLEKU REGISTER
AKTIIVSED

AKTIIVSED EELHAIRED

MAARA AEG ‘

Ekraani test

MONITOORING
JUHTIMINE

‘SILMUSED/AADRESSID ‘

TULEKAHJURUHMAD/
AADRESSID

66571477EEOQ
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=
‘TARKVARA VERSIOON

E
‘ALARMI UHENDUSTE TEQ:’
©®

voimalik rakendada.

‘SUSTEEMI TEST
= GRUPID/AADRESSSID
MAKRA AEG MAKRA AEG SILMUS
SIIRDU E VEAD
IKASUTA“TASE'X I KASUTAJATASEMELE 3 q
HAIRETEATED
EELHAIRED
TULEKAHJUHAIREID
KOKKU X BLOKEERINGUD
R LOENDURI B
HAIRELOENDUR PUHASTUS SUNDMUSED

PUHASTA VAJUTADES
'UHENDA'

SUNDMUSTEREGISTRI
PUHASTUS
SUNDMUSTEREGISTRI
KERIMINE

VIIMANE SUNDMUS ‘

SUNDMUSTE REGISTER ESIMENE SUNDMUS

LAHTIOLEKU REGISTER
AKTIIVSED VEAD
AKTIIVSED EELHAIRED

O—

Kasutamise juhised on
. aktiveeritud votme kasutamisega
A[a.u'nusta 200 Jja pooéednuppluliti vajutamisega.
vetit! ) Meniiis vib liikuda dles ja alla

‘ = keerates poodnupplulitit.

.y Jargmisele tasemele liilkumiseks

vajuta podrdnupplulitit.
Tagasi poordumiseks vajuta
nuppu <= .

KUSTUTUSSEADMETE VALVE

VEAEDASTUS VALVE

TULEKAHJUEDASTUSE VALVE

LEKKEVOOLU VALVE

TOITEVLJUNDITE VALVE

HAIRESEADMETE VALVE

Siin tootud markeeritud funktsioone on

VALJALULITUS
SISSELULITUS/

KINNITAMINE/
LOPETAMINE

TEST

@~ @

Valjalulitus, rike ja
eelhoiatus on nahtav ainult
kui registris on salvestatud
sindmus.

VIIMANE

VALJALULITAMINE

ESIMENE

VALJALULITAMINE

VIIMANE

RIKE

ESIMENE

RIKE

VIIMANE

EELHOIATUS

ESIMENE

BLOKEERITUD
VALJUNDITE JUHTIMINE

EELHOIATUS

HOOLDUSVALJUNDITE JUHTIMINE

VEAHOIATUSE SIINI JUHTIMINE

VEAVALJUNDITE JUHTIMINE

VEAEDASTUSE JUHTIMINE

TEHNILISTE HAIRETE
VALJUNDITE JUHTIMINE

EELHAIRE VALJUNDITE JUHTIMI

TULE MARSRUTER SEES
LED VALJUNDID

VIIVIS

VALJUNDITE JUHTIMINE

T2

VIIVISVALJUNDITE JUHTIMINE

KUSTUTUSSEADMETE JUHTIMINE

MONITOORING

JUHTIMINE

TOITEALLIKA VALVE

(m)| (m) (m) (m) (m) (m) (m)

TULEKINDLA UKSE JUHTIMINE

TULEKAHJHAIRETE JUHTIMINE

HAIRELIINIDE JUHTIMINE

TULEKAHJU EDASTUSE JUHTIM.

TULEHAIRE EDASTI NORMAALNE

SILMUSE
VIIMANE NUMBER

SILMUS XXX

SILMUSE
ESIMENE

SILMUSED/AADRESSID SILMUS 1

NUMBER

TULEKAHJURUHMA
VIIMANE NUMBER

TSOON XXX

TOIMIMINE

KOIK JUHTSEADMED SEES

TULEKAHJURUHMAD / TSOON 1 TULEKAHJURUHMA
AADRESSID ESIMENE NUMBER
66571477EEO 6 37-2005



Omanik

Kasutaja

Aadress

Tulekahjuvalvesusteemi kasutaja vastutavisik

Telefon

Tulekahjuvalvesusteemi kasutaja vastutav isik asendaja

Telefon

Hooldusettevote, telefon

66571477EEOQ 7
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Schneider Electric Eesti AS
Ehitajate tee 110, 12618 Tallinn
info@ee.schneider-electric.com
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